
 

「水安全計画（Water Safety Plans）」策定支援コンサルティング 

⽔源から給⽔栓までの統合的アプローチによる⽔質管理 

■ ⽔安全計画とは
「⽔安全計画（WSP：Water Safety Plan）」とは、⾷品

業界で導⼊されている衛⽣管理⼿法（HACCP※）を参考と
して、安全な⽔道⽔を常時供給するシステムづくりを⽬指
す⼿法です。主な作業は以下の 2 点であり、⽔質に関する
包括的な危害評価と危害管理を⾏います。 
 ⽔源から給⽔栓に⾄る⽔道システムの全過程に存在す

る危害を抽出・特定する。
 リスク管理の観点から、優先的に対応すべき危害を抽

出し、その継続的な監視･制御を⾏う。
■ ⽔安全計画の意義

我が国の⽔道⽔は、原⽔⽔質の状況などに応じて⽔道シ
ステムが構築され、法令で定められた基準などを遵守する
ことにより、その安全性が確保されています。

しかしながら、⼯場排⽔の流⼊、浄⽔処理のトラブル、
施設の⽼朽化など、⽔道⽔の⽔質に関する様々なリスクが
存在する中で、⽔道⽔の安全性をより⼀層⾼めるためには、
信頼性（安全性）の⾼い⽔道⽔を供給するためのシステム
を構築する必要があります。 

⽔安全計画は、⽔源から給⽔栓に⾄る⽔道システムに存
在する危害を抽出・特定し、それらを継続的に監視・制御
することにより、安全な⽔の供給を確実にするシステムを
⽬指すものです。 
■ ６つの効果

⽔安全計画を策定することで、安全性の向上のほか、図-1
に⽰すとおり様々な効果が期待されます。 

需要者への安
全性に関する

説明責任
（アカウンタ
ビリティ）

一元管理

安全性
の向上

維持管理
の向上・
効率化

関係者の
連携強化

技術の
継承

⽔道システムに存在する
危害原因事象を把握し、
必要な対応をとることに
より、リスクが軽減され、
安全性の向上を図ること
ができる。

⽔源監視、施設管理、
運転制御等に関する技
術的な事柄を⽂書化し、
技術の継承を図ること
ができる。

⽔道システム全体を総
合的に把握し評価する
ことにより、アセット
マネジメントにも寄与
する。

⽔安全計画を⽂書化し、こ
れに基づく管理を⾏い、そ
の記録を残すことは、常に
安全な⽔を供給しているこ
とを⽰すのに有効である。

⽔源の⽔質改善や⽔質
監視・⽔質異常時の対
応など、流域関係者等
との連携した取組を図
ることができる。

⽔道システム内に存在
する危害原因事象が明
確になり、管理⽅法や
優先順位が明らかにな
る。これにより維持管
理⽔準の向上や効率化
を図ることができる。

図-1 ⽔安全計画による６つの効果 

■ ⾏政施策の動向
安全な⽔道⽔の供給を確保するためには、⽔源から給⽔栓

までの統合的アプローチによる⽔質管理が重要であり、「新
⽔道ビジョン」（図-2）では、その⼿法として⽔安全計画の
必要性を明記しています。 

時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、⽔質基準に
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図-2 新⽔道ビジョンで掲げる⽔道の理想像 

「⽔安全計画策定ガイドライン」（平成 20 年 5 ⽉、厚⽣
労働省）に従って⽔安全計画を策定する際のポイントを以下
に⽰します。 

■ 流域内汚染源情報の収集・整理
⽔道⽔源の流域内に存在し、⽔質リスクとなりうる様々な

情報を GIS ソフト上で整理し（⼀例として図-3）、危害原因
事象を整理する際の参考情報として活⽤します。 
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図-3 リスクの抽出例（化学物質取扱事業所の分布） 

⽔安全計画の検討プロセス 

⽔安全計画の概要 



 ■ 危害原因事象の抽出と対応措置の設定
⽔道システムにおいて発⽣が予測される危害原因事象に

ついて、発⽣頻度と影響程度を検討し、「リスクレベル設定
マトリックス」（表-1）を⽤いて 5 段階のリスクレベルを設
定します。また、各々の危害原因事象に対して、対応措置（ど
こで何を監視し、どのような対応を講じるか？）を整理しま
す（表-2）。 

表-1 リスクレベル設定マトリックス 
取るに

足らない
考慮を
要する

やや重大 重大 甚大

a b c d e

頻繁に起こる 毎月 E 1 4 4 5 5

起こりやすい 1回/数ヶ月 D 1 3 4 5 5

やや起こる 1回/1～3年 C 1 1 3 4 5
起こりにくい 1回/4～10年 B 1 1 2 3 5

滅多に起こらない 1回/11年 A 1 1 1 2 5

危害原因事象の
　　　影響程度

危害原因事象の
発生程度

表-2 危害原因事象と対応措置の⼀例 
発⽣ 
箇所 

危害原因 
事象 

関連する
項⽬ 対応措置 

⽔源 降⾬によ
る濁⽔ 濁度 凝集剤の注⼊強化 

⽔源 藻類によ
る pH 上昇 pH 硫酸の注⼊、凝集剤の

注⼊強化 

配⽔管 残留塩素
不⾜ 残留塩素 塩素の注⼊強化、ドレ

ン、給⽔停⽌

ポンプ 落雷によ
る停電 ⽔量 点検、補修 

■ ⽔質管理⽬標の設定・逸脱した場合の対応
特に重要な⽔質項⽬について、⽔質管理上の管理⽬標を

定めるとともに、管理⽬標値を逸脱した場合を想定し、「異
常の認識と判断」や「対応措置」をとりまとめます。 
■ ⽂書と記録の管理・妥当性の確認など

⽔安全計画に関連するマニュアルや⽂書などを整理する
とともに、作成した⽔安全計画の妥当性を確認するための
⽅法などについてとりまとめます。 
■ PDCA サイクルによる運⽤と定期的な⾒直し

計画の実効性を⾼めるため、PDCA サイクル（図-4）に
基づき定期的に評価・⾒直しを⾏う⽅法をとりまとめます。
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図-4 PDCA サイクルによる継続的な改善 
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■ 成果の有効活⽤
⽔安全計画の成果は、⽔道事業ビジョン、アセットマネ

ジメント、施設整備計画など、他の構想・計画へのインプ
ットとなるようにとりまとめます（図-5）。 
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図-5 ⽔安全計画と他の構想・計画との関連 

■ 豊富な業務実績
 当社では、これまで「⽔安全計画ガイドライン」や「⽔

安全計画作成⽀援ツール簡易版」の開発に携わってき
ました。

 また、数多くの⽔道事業体における⽔安全計画策定に
携わるなど、豊富な業務実績を有しています。

 こうした経験に加え、⽔道施設の計画・設計に関する
豊富な実績を融合させ、⽔質担当や設備担当から成る
各⼯種の技術者によるチームを編成し、⽔安全計画の
策定をサポートします。

■ ⽇⽔コンからのご提案
 持続可能な⽔道事業運営をシステムとして⽀えるため

には、基本構想に相当する⽔道事業ビジョンに加えて、
⽔安全計画が必須のアイテムとなります。

 ⽔安全計画を単独で単年度に実施する場合に加え、複
数年次分割、そして⽔道事業ビジョンなど他の計画業
務との⼀括実施など種々の⽅法が考えられます。

 管理委託を実施または予定されている事業体では、⽔
安全計画におけるリスク評価が特に役⽴ちます。受託
者側にリスク情報を伝えることができ、より安全で効
率的な管理委託が期待できます。


